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Anerkennung

far
SchweifBBverfahren an Rohren kleiner DN 65

Inhaber der Anerkennung:

G&S Brandschutztechnik AG

VdS

Westerwaldstralle

D - 56424 Mogendorf

Deutschland

Anerkennungs-Nr.: Anzahl der Seiten: Gliltig von: Gliltig bis:
E22180001 1 27.07.2018 26.07.2019

Anerkanntes Verfahren:

Schweiflverfahren an Rohren kleiner DN 65 zur
Verwendung in Wasserloschanlagen

Schweifiverfahren und Dimensionen:

Rohverbindungsschweiflen
anerkannte Nenndurchmesser: DN 25, DN 32, DN 40, DN 50

Muffenschweiflverfahren fir Diisen, Sprinkler und Strangrohre:
annerkannte Nenndurchmesser: DN 25, DN 32, DN 40, DN 50

Schweilifachmann [Schweiflaufsicht/:
Herr Christof Giinster

Anerkennungsgrundiagen:

VdS 2552 : 2018-01 (04): Richtlinien fir die Priifung und Anerkennung
von SchweifBlverfahren an Rohrleitungen kleiner DN 65

Kéln, den 27.07.2018

Wl

Dr. Reinermann i.V. Kratzmeir

Sprecher der Geschallsfihrung Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst
Schweiflverfahren an Rohren
kleiner DN 65 zur Verwendung in
Wasserldschanlagenin den ge-
nannten Belriebsstatien.

Sie erlischt, wenn die Voraussel-
zungen zur Anerkennung nicht
mehr gegeben sind.

Das Zertifikat darf nur unverdndert
und mit sdmtlichen Anlagen ver-
vielfaltigt werden.

Alle Anderungen der Voraus-
setzungen fir die Anerkennung
sind der VdS-Zertifizierungsstelle
mitsaml den erforderlichen Unler-
lagen unverziiglich zu Ubermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-
Anerkennung muss den Inhalt des
Zertifikates korrekl wiedergeben
und darf nicht auf wettbewerbs-
rechtswidrige Art und Weise erfol-
gen,

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesami-
verbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. [GOVI



